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 Allgemeines 

 Zuständigkeiten 

 TBA Kanton Zürich Baudirektion 

Tiefbauamt, Projektieren + Realisieren 

Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen 

Walcheplatz 2 

8090 Zürich 

Telefon: 043 259 55 66 

 

 

  

 Kapo VTA Kantonspolizei Zürich  

Verkehrstechnische Abteilung 

Nordstrasse 44   Postadresse:  Postfach  

8006 Zürich   8010 Zürich 

Telefon: 058 648 42 00 
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 Aussenanlage 

 Signalträger 

 Normalmast 
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 Flanschmast mit Bodenplatte 
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 Winkelmast 

 Signalbrücke 

 Beleuchtungsmast für Signalgeber 

 

Gemäss Normalien des TBA 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/tiefbau.html

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/tiefbau.html
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 Masttüre für Rundmast 
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 Sicherungstüre für Rechteckhohlprofile 
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 Ausführung der Signalgeber 

 Gehäuse von Signalgebern 200 mm 

 Gehäuse von Signalgebern 300 mm 

 

Gemäss Norm: VSS 40 836  
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 Anordnung Wegweiser und Signalgeber ÜK 
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 Kabelanlage 

 Schild zur Kabelbeschriftung 
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 Induktionsschleifen 

 Übersicht und Anordnung 
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 Schachteinbau
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 Velomatratze 
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 Chromstahlfundament Steuergerät 

 Ausführungsbestimmungen Chromstahlschacht 
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 Ausführungsbestimmungen Tiefbau 

 

Gemäss Normalien des TBA 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/tiefbau.html 

 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/tiefbau.html
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 Steuergerät 

 Steuergerätekabine 

 Aufbau und Standardabmessungen Typ III mit Türen 
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 Aufbau und Standardabmessungen Typ III ohne Türen 
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 Aufbau und Standardabmessungen Typ IV mit Türen 
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 Aufbau und Standardabmessungen Typ IV ohne Türen 
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 Aufbau EW Teil 
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 Aufbau Fernwirk-Teil Mobilerouter 
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 Aufbau Fernwirk-Teil LWL 
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 Antennenposition 
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 Schemata und Konzepte 

 Netzanschluss, Elektroverteilung 
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  Erdungskonzept 

Erdband/Tiefenerder gem. Wegleitung Kapitel 3.2.3 
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 Erdungskonzept 

LSA-Erdungskonzept - Steuergerätekabine 
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 Bedienung und Anzeige 

 Bedienkasten Handsteuerung 

 Konstruktion für Rundmast  
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 Konstruktion für Hohlprofil 
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 Aufzeichnungen und Archive 

Gemäss FESA-Vorgabe "Logdateien und Signalplanaufzeichnung" 

https://www.fesa.ch/downloads.html 

https://www.fesa.ch/downloads.html

